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OCENA ZBIORCZA ROCZNA JAKOSCI WODY NA PELYWALNI KRYTEJ
przy Osrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA ul. Zarzecze 12,
98-260 Burzenin za okres 07 czerwca 2022 roku — 30 wrze$nia 2022 roku

L  Dziatajac na podstawie:

o art. 4 ust.] pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekciji
Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195 ost.zm Dz. U. z 2022r. poz. 1700),

e art. 11 Ustawy z dnia 18 sierpnia 201 1r. o bezpieczenstwie 0séb przebywajacych na
obszarach wodnych (Dz.U. z 2022r. poz. 147),

* § 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan,
Jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U. z 2022r. poz. 1230)
po analizie:

1. parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. | w/w rozporzadzenia;

2. wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajacego plywalnia;

3. zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

4. wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sieradzu w 2022 roku, :

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonal zbiorczej
rocznej oceny jakoSci wody stwierdzajac ostatecznie, ze woda na Plywalni Krytej
przy Osrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA, ul. Zarzecze 12, 98-260
Burzenin odpowiadala wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym
okre§lonym w zalacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na plywalniach z okresowo wystepujacymi nieprawidlowosciami.

UZASADNIENIE:
Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonat zbiorczej rocznej
oceny jakosci wody na Pltywalni Krytej przy Osrodku Wypoczynkowym SPORTOWA

OSADA, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin za okres 07 czerwea 2022 roku—30 wrzesnia
2022 roku: -



1. W trakcie kontroli w dniu 24.06.2022r. stwierdzono, ze: zarzadzajacy ptywalnig krytg przy
osrodku wypoczynkowym ,,Sportowa Osada™ Sp. z 0.0. mieszczgcego si¢ przy ul. Zarzecze 12, 98-260
Burzenin nie dokonywat oceny spelniania wymagan, o ktorych mowa w § 2 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na
plywalniach (Dz. U. z 2022, poz. 1230) na podstawie:

a) biezgcej obserwacji, ktéra zawiera udokumentowane spostrzezenia i podejmowane czynnosci:

- brak daty, godziny i podpisu osoby dokonujacej biezacej obserwacji wody na ptywalni;

- brak odnotowania przejrzystosci wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszczen i podjetych
dziatan naprawczych, spostrzezen mogacych mie¢ wplyw na zanieczyszczenie wody w niecce
basenowej oraz wszelkich innych nieprawidtowosci i podejmowanych w zwiazku z nimi czynnosci;

b) brak systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikow

pomiaru jakosci wody na ptywalni:

- nie rzadziej niz co 4 godziny w trakcie godzin uzytkowania ptywalni, przy czym pierwsza
rejestracja powinna mie¢ miejsce przed rozpoczeciem jej uzytkowania, w zakresie nastepujacych
parametréw: pH wody, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego, temperatury wody;

- nie rzadziej niz raz na dobg, w godzinach uzytkowania ptywalni, w zakresie parametru chloru
Zwigzanego.

Ponowna kontrola przeprowadzona w dniu 05.07.2022r. nie wykazala uchybien, a zarzadzajacy

plywalnig zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie wymagafi, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach dokonywat oceny speiania

przez wodg w niecce basenowej duzej i w niecce basenowej matej wymagan zawartych w w/w

rozporzadzeniu na podstawie:

* biezacej obserwacji wody na ptywalni, ktéra jest dokumentowana przez pracownikéw w postaci
codziennych zapiséw spostrzezen i podejmowanych czynnosci. Z dokumentacji prowadzonej przez
pracownikow wynika, iz w analizowanym okresie nie stwierdzano probleméw z przejrzystoscia
wody, ani widocznych zanieczyszczen, nie wystepowaly réwniez incydenty katowe lub wymiotne
w wodzie na ptywalni;

* systematycznego i udokumentowanego nadzorowania pracy urzadzen oraz rejestracji wynikow
pomiaru jakosci wody na ptywalni w postaci codziennych zapiséw, nie rzadziej niz co 4 godz.
w trakcie godzin uzytkowania plywalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed
rozpoczgciem jej uzytkowania w zakresie: pH wody, temperatury wody, potencjatu redox, chloru
wolnego oraz chloru zwiazanego rejestrowanego 1 raz na dobe. Ze wzgledu na brak
automatycznych urzadzen pomiarowych dla punktéw wprowadzania wody z systemu cyrkulacji
zarzgdzajacy dla tych punktéw nie dokumentuje odezytow.

2. Na podstawie systematycznych i udokumentowanych badan jako$ci wody na ptywalni krytej
przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada prowadzonych przez zarzadzajacego plywalnia
zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru probek wody na 2022r. Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonat oceny zbadanych parametréw jakosci wody na plywalni, co
przedstawiono w tabeli 1. ,, Analiza wynikéw badan przekazywanych przez zarzadzajacego Plywalnia
Kryta przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada” — stanowiacej zatacznik do niniejszej oceny.
Zgodnie z wymaganiami, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia zarzadzajacy Plywalnig
Kryta przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin przedstawil
wymagane sprawozdania z badan jakosci wody na plywalni, pobieranej z punktéw okreslonych
zgodnie z zal. nr 1 do w/w rozporzadzenia tj.:

e niccka basenowa duza,

e niecka basenowa mata, :

* punkt wprowadzania wody do niecki basenowej duzej z systemu cyrkulacji,

* punkt wprowadzania wody do niecki basenowej matej z systemu cyrkulacji.

Badania jakosci wody w roku 2022 wykonywato laboratorium J. S. Hamilton Sp. z 0.0., Laboratorium
Badawcze, ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia oraz Lodzkie Centrum Jakosci Sp. z 0.0,
ul. I. Daszynskiego 116, 95-070 Aleksandrow Lodzki.



W prébkach wody pobranych przez zarzadzajacego w dniach: 03.08.2022r. oraz 17.08.2022r.
w punktach: niecka basenowa mala, niecka basenowa duza, stwierdzono za wysoka wartos¢
parametru: metnos¢. Zarzadzajacy plywalnig podejmowal dziatania naprawcze skutkujace poprawg
Jakosci wody, co zostato potwierdzone w ponownych badaniach laboratoryjnych probek wody.

3. Zarzadzajacy Plywalnia Kryta przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada,
ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin wykonywal badania jakosci wody na plywalni zgodnie
z czgstotliwoscia okreslong w zal. Nr 3 do w/w rozporzadzenia. Przedstawione wyniki badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych obejmowaty zakres okreslony w zal. nr 1 oraz nr 2 do w/w
rozporzadzenia tj.: Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, ogdlna liczba mikroorganizméow
w (36 +2)°C po 48 h, Legionella sp., mgtnos¢, pH wody, chlor wolny, chlor zwiazany, chloroform,
2 THM, azotany, utlenialnoé. Dla badanych parametréw zastosowano metodyki referencyjne analiz
wody na plywalniach zgodnie z zal. nr 4 do w/w rozporzadzenia. Zarzgdzajacy Plywalnig Krytg przy
Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin przekazywat
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sieradzu wyniki badan wraz ze
wskazaniem dzialan naprawczych w przypadku, gdy woda nie spelniala wymagan okreslonych
w zalgezniku nr 1 i nr 2 do w/w rozporzadzenia.

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w analizowanym okresie w ramach
nadzoru sanitarnego wykonal badania wody na plywalni przed wydaniem oceny w zakresie:
Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, ogdlna liczba mikroorganizméw w (36 +£2)°C po 48h,
Legionella sp., mgtnos¢, chlor wolny, chlor zwigzany, pH wody, chloroform, ¥ THM, azotany,
utlenialno$¢. Badania jakosci wody wykonywal Oddzial Laboratoryjny PSSE w Zdunskiej Woli,
ul. taska 13, 98-220 Zdunska Wola. Przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sieradzu pobrali do badania laboratoryjnego 4 prébki wody w dniu 22.08.2022r.,
z punktow: niecka basenowa duza, niecka basenowa mala, punkt wprowadzania wody do niecki
basenowej duzej z systemu cyrkulacji, punkt wprowadzania wody do niecki basenowej matej
z systemu cyrkulacji badana woda odpowiadata wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz.U. z 2022r. poz. 1230).

Zalacznik:
1. Tabela 1. Analiza wynikéw badan przekazanych przez zarzadzajacego Plywalnia Kryta przy Ogérodku
Wypoczynkowym Sportowa Osada )

Do wiadomosci;
1. a/a




