fodzkie Centrum Jakosci

t 6dzkie Centrum Jakosci Sp. z 0.0.

95-070 Aleksandrow t-odzki, ul. |. Daszynskiego 116, tel./fax: 42 632 5175

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 366552/23/ALE

Zleceniodawca

"SPORTOWA OSADA" SPOtKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA
Rynek Podgorski 7
30-518 Krakow

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis probki: Woda doprowadzona na plywalnie

Data przyjecia probki 12.07.2023
Data rozpoczecia badan 13.07.2023
Data zakoriczenia badan 13.07.2023
Data utworzenia sprawozdania 13.07.2023

Stan probki: bez zastrzezen

Prébka pobrana przez pracownika todzkiego Centrum Jakosci Sp. z 0.0.

Informacje dotyczgce pobierania prébek:

MetodalZJ-63 wyd. 1 z dn. 07.05.2018; PN-ISO 5667-5:2017-10

Data poboru: 12-07-2023

Imie i nazwisko: Kamil Lis

Protokdét poboru probek nr: 12-07-KL-07/2023

Punkt poboru, miejsce poboru: basen

Rodzaj badania . . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2godnosci
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1 Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r. poz. 2294).

2) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu (decyzja nr
PPIS.HS.9020.591.1.2022. z dn. 19.10.2022 r.).

Badanie: Indeks nadmanganianowy wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 079

Autoryzowat:

'Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez osoby upowaznione przez zewnetrznego dostawce badan
Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng £6dzkie Centrum Jakosci Sp. z o.0.

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do pobranych prébek. Jesli podano niepewno$¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnosc¢ rozszerzona, oszacowana dla wspoétczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz nie
uwzglednia niepewnosci pobierania probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej Lédzkie Centrum Jakosci Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jezeli w
kolumnie ,wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,<” lub ,>” oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gérng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast
podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dotyczy wytacznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie ,stwierdzenie zgodnos$ci” przedstawia
opinig i interpretacje, ktéra opiera sie na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czgsci bez pisemnej zgody t.édzkie Centrum Jakos$ci Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ todzkie Centrum Jakosci
Sp. z 0.0. jest ograniczona wytgcznie do danych zawartych w jego oryginale. £odzkie Centrum Jakosci Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 1319 przez swoich klientow, podwykonawcow, zewngtrznych
dostawcow ustug i inne strony trzecie. Wigcej informacji znajduje si¢ w dokumencie PCA - DA-02. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug tédzkie Centrum Jakosci Sp. z

0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

# Badanie wykonane przez zewnegtrznego dostawce
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