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OCENA ZBIORCZA ROCZNA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI KRYTEJ
przy Osrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA ul. Zarzecze 12,
98-260 Burzenin za okres 26 czerwca 2023 roku — 30 wrzes$nia 2023 roku

Dziatajac na podstawie:
e art. 4 ust.] pkt 112 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz.U. z 2023r. poz. 338 ost.zm Dz. U. z 2023r. poz. 1688),
e art. 11 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczenstwie osob przebywajacych na
obszarach wodnych (Dz.U. z 2023r. poz. 714 ost. zm. DZ.U. z 2023r. poz. 2705),
e § 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U. z 2022r. poz. 1230)
po analizie:
1. parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia;
2. wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez zarzadzajacego ptywalnia;
. zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzgdzajacego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

4. wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sieradzu w 2023 roku,

(IS

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonal zbiorczej
rocznej oceny jakosci wody stwierdzajac ostatecznie, Ze woda na Plywalni Krytej
przy Osrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA, ul. Zarzecze 12, 98-260
Burzenin odpowiadala wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym
okreslonym w zalgcznikach nr 11 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda
na plywalniach z okresowo wyst¢pujacymi nieprawidlowosciami.
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1. Zarzadzajacy ptywalnig zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach dokonywat
oceny spelniania przez wodg w niecce basenowej duzej i w niecce basenowej matej wymagan zawartych
W w/w rozporzadzeniu na podstawie:

* biezacej obserwacji wody na plywalni, ktéra jest dokumentowana przez pracownikéw w postaci
codziennych zapiséw spostrzezen i podejmowanych czynnosci. Z dokumentacji prowadzonej przez
pracownikow wynika, iz w analizowanym okresie nie stwierdzano probleméw z przejrzystoécia
wody, ani widocznych zanieczyszczen, nie wystepowaly réwniez incydenty katowe lub wymiotne
w wodzie na ptywalni;

* systematycznego i udokumentowanego nadzorowania pracy urzadzen oraz rejestracji wynikow
pomiaru jakosci wody na ptywalni w postaci codziennych zapiséw, nie rzadziej niz co 4 godz.
w trakcie godzin uzytkowania plywalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed
rozpoczgciem jej uzytkowania w zakresie: pH wody, temperatury wody, potencjatu redox, chloru
wolnego oraz chloru zwigzanego rejestrowanego 1 raz na dobe. Ze wzgledu na brak automatycznych
urzadzen pomiarowych dla punktéw wprowadzania wody z systemu cyrkulacji zarzadzajacy dla tych
punktéw nie dokumentuje odczytow.

2. Na podstawie systematycznych i udokumentowanych badan jakosci wody na ptywalni krytej
przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada prowadzonych przez zarzadzajacego ptywalnia
zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prébek wody na 2023r. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu dokonal oceny zbadanych parametréw jakosci wody na plywalni, co
przedstawiono w tabeli 1. ,,Analiza wynikow badan przekazywanych przez zarzadzajacego Ptywalnia
Kryta przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada” — stanowigcej zatacznik do niniejszej oceny.
Zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia zarzadzajacy Plywalnia
Krytg przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin przedstawit
wymagane sprawozdania z badan jakosci wody na ptywalni, pobieranej z punktoéw okreslonych zgodnie
z zal. nr 1 do w/w rozporzadzenia tj.:

¢ niecka basenowa duza, '
e niecka basenowa mata,

* punkt wprowadzania wody do niecki basenowej duzej z systemu cyrkulacji,
* punkt wprowadzania wody do niecki basenowej malej z systemu cyrkulacii.

Badania jakosci wody w roku 2023 wykonywato laboratorium L6dzkie Centrum Jakosci Sp. z o.0.,
ul. I. Daszynskiego 116, 95-070 Aleksandrow Lodzki.

W probkach wody pobranych przez zarzadzajacego w dniach: 12.06.2023r., 26.07.2023r. oraz
09.08.2023r. w punktach: niecka basenowa mata, niecka basenowa duza, stwierdzono za wysoka
wartos$¢ parametru: metnoscé.

3. Zarzadzajagcy Plywalnia Kryta przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada,
ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin wykonywal badania jako$ci wody na pltywalni zgodnie
z czgstotliwoscig okreslong w zal. Nr 3 do w/w rozporzadzenia. Przedstawione wyniki badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych obejmowaly zakres okreslony w zal. nr 1 oraz nr 2 do w/w
rozporzadzenia tj.: Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, ogdlna liczba mikroorganizméw
w (36 £2)°C po 48 h, Legionella sp., mgtnos¢, pH wody, chlor wolny, chlor zwigzany, chloroform,
2 THM, azotany, utlenialno$¢. Dla badanych parametréw zastosowano metodyki referencyjne analiz
wody na ptywalniach zgodnie z zat. nr 4 do w/w rozporzadzenia. Zarzadzajacy Plywalnia Kryta przy
Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada Sp. z 0.0., ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin przekazywat
Panistwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sieradzu wyniki badan wraz ze wskazaniem
dziatan naprawczych w przypadku, gdy woda nie spetniata wymagan okreslonych w zataczniku nr 1
inr 2 do w/w rozporzadzenia.

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w analizowanym okresie w ramach
nadzoru sanitarnego wykonat badania wody na ptywalni przed wydaniem oceny w zakresie: Escherichia
Coli, Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w (36 £2)°C po 48h, Legionella sp.,
metnos¢, chlor wolny, chlor zwigzany, pH wody, potencjal redox, chloroform, £ THM, azotany,



utlenialnos$¢. Badania jakosci wody wykonywat Oddziat Laboratoryjny PSSE w Zdunskiej Woli,
ul. Laska 13, 98-220 Zdunska Wola. W prébkach wody pobranych do badania w dniu 21.08.2023r.
stwierdzono w punktach: niecka basenowa mata - przekroczenie parametru: metnos¢ oraz w punkcie
wprowadzania wody do niecki basenowej matej z systemu cyrkulacji - przekroczenie parametru:
metnos¢ i chloru zwigzanego. Badana woda nie odpowiadala wymaganiom fizykochemicznym
okreslonym w zatgczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach, (Dz.U. z 2022r,, poz. 1230). Z uwagi na
przekroczenia w probce wody pobranej w dniu 21.08.2023r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu w dniu 21 sierpnia 2023r. wydat decyzje nakazujgcg zamknigcie niecki matej na ptywalni
krytej przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada. Zarzadzajacy wytaczyt z uzytkowania niecke
basenowa mala oraz podjal natychmiastowe dzialania naprawcze polegajace na ustabilizowaniu
parametrow wody. Dzialania te skutkowaly poprawa jakosci wody, co zostalo potwierdzone
w ponownych badaniach laboratoryjnych probek wody. Podwyzszone wartosci stgzenia chloru
zwigzanego majg negatywny wplyw na zdrowie osob korzystajacych z ptywalni. Chloraminy,
powstajace jako skutek uboczny uzdatniania wody chlorem, majg draznigcy wptyw na skore 1 drogi
oddechowe, ponadto odpowiadajg za intensywny zapach wody. W zwigzku z tym pozadane jest, aby
stezenie chloru zwigzanego bylo jak najnizsze. a warto$¢ 0,3 mg/l stanowi gérna granice. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami oraz po analizie
uzyskanych wynikéw stwierdzil, ze badana woda pod wzgledem parametréw fizykochemicznych
i mikrobiologicznych spelniata wymagania w/w rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu uznal decyzje za wykonang dla niecki basenowej malej przy
Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada. Kolejne wyniki pobranych probek wody na ptywalni
wykonane przez zarzadzajacego w ramach wewnetrznej kontroli nie wykazaty przekroczen badanych
parametrow. Po przeanalizowaniu powyzszych danych oraz przeprowadzonych badan i pomiardw
mozna stwierdzi¢, ze zarzadzajacy Plywalnig Kryta przy Osrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada,
ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin prowadzit nadzér nad jakoscia wody na ptywalni zewnetrznej zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych przepisow oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne
0s0b korzystajacych z ptywalni.

Zalacznik:

1. Tabela 1. Analiza wynikéw badan przekazanych przez zarzadzajacego Plywalnia Kryta przy Osrodku
Wypoczynkowym Sportowa Osada
Do wiadomosci:
l.ala



Tabela 1. Analiza wynikdéw badan przekazywanych przez zarzadzajacego Ptywalnig Kryta przy Osrodku

Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA.

Wystepujace
Data przekroczenie/
pobrania Miejsce pobrania Spelnienie wymagan | Dzialania naprawcze w przypadku Uwagi (znaczenie dla
prébek probek wody badanych przekroczen parametrow zdrowia)
wody parametrow
w/w rozporzadzenia
Niecka basenowa
duza
Niecka basenowa
mala Metnos¢ — za Zarzadzajacy podjat dziatania Metnosé — nie ma
12.06.2023r. wysoka/nie spelnia naprawcze w postaci dozowania bezpoéredniego znaczenia dla
Woda wprowadzana : . X : :
du  mipekl  masle] wymagan $rodkow koagulacyjnych. zdrowia.
z systemu cyrkulacji rozporzadzenia
Woda wprowadzana
do  niecki  duzej
z systemu cyrkulacji
Niecka basenowa
duza
Niecka  basenowa
mala Spemia wymagania brak brak
12.07.2023r. | Woda  wprowadzana rozporzadzenia
do  niecki  malej
z systemu cyrkulacji
Woda wprowadzana
do  niecki duzej
z systemu cyrkulacji
Niecka basenowa | Metno§¢ — za wysoka/ Zarzadzajacy podjat dziatania Metnosé — nie ma
26.07.2023r. | duza nie spelnia wymagan naprawcze w postaci dodatkowe;j bezposredniego znaczenia dla
rozporzadzenia filtracji. zdrowia.
Niecka basenowa Speinia wymagania
mala rozporzadzenia brak brak
Niecka  basenowa
duza Spetnia wymagania brak
Woda wprowadzana rozporzadzenia
do  niecki  duzej brak
z systemu cyrkulacji
09.08.2023r. [ 'Njecka basenowa Metno$é¢ — za wysoka/ Zarzadzajacy podjat dziatania Metnos¢ — nie ma
mala nie spetnia wymagan naprawcze polegajace na wymianie | bezposredniego znaczenia dla
rozporzadzenia filtra. zdrowia.
Woda wprowadzana Spelnia wymagania
do  niecki  malej rozporzadzenia brak brak
z systemu cyrkulacji
Niecka basenowa
23.08.2023r, | duza Spelnia wymagania brak brak
Niecka  basenowa rozporzadzenia
mata
Niecka basenowa
mata Spetnia wymagania
13.092023r. Niecka basenowa rozporzadzenia brak brak

duza




